




52 EDIFICI: TEATRE XESC FORTEZA

SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA FOTOS

Mostrador exterior entrada principal

Mostrador interior entrada principal

Hall

Cafeteria

Atenció al públic: 
Existeix un punt de venta d'entrades al costat de la porta 
principal, a l'exterior de l'edifici. Aquestes taquilles presenten 
un taulell a 1,10 m d'altura.
A l'interior de l'edifici existeix un altre mostrador, el taulell del 
qual presenta dues altures, un tram a 1,05 m d'altura, i l'altre 
tram a 0,75 m d'altura. 

Si ambdós mostradors permeten la informació i venta 
d'entrades i sempre funcionen els dos a la vegada, no és 
necessari baixar l'altura del taulell del mostrador exterior. 
En el cas que a vegades només funcionés el mostrador 
exterior, proposem la substitució del taulell per un en el que 
almenys un tram, l'alçada del taulell fos com a màxim de 0,85 
m. 

Si l'accés es produeix per l'entrada lateral, existeix un 
mostrador, el taulell del qual està situat a 1,10 m d'altura. 

Proposem la substitució del mostrador per un en el que 
almenys un tram, l'alçada del taulell fos com a màxim 0,85 m. 

Comunicació horitzontal:
L'edifici està organitzat en dues zones, la zona del teatre i la 
zona del Conservatori, que estan situats a nivells intercalats, i 
en el centre es troba el nucli vertical. 

TEATRE:
En aquesta planta trobem un hall, la cafeteria, una sala 
polivalent i les oficines. 
El hall és un espai diàfan i lliure d'obstacles, i en qualsevol 
punt és possible inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m. 
La cafeteria es troba al mateix nivell que el hall. La porta 
d'entrada està formada per dues fulles que permeten un pas 
lliure de 0,80 m d'ample, i a ambdós costats és possible 
inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m. Les fulles i el parament 
de tancament és de vidre, i estan senyalitzades per mitjà de 
dues franges de color contrastat de 5 cm d'ample col·locades 
a 1,00 i 1,60 m d'altura, respectivament. 
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Rampa accés oficines i sala polivalent

Oficines

Detall rampa tarima sala polivalent

Sala de professors

Per accedir a les oficines i a la sala polivalent existent una 
rampa. La rampa té una longitud de 10 m, una amplada de 2 
m i una pendent del 10 %. El paviment de la rampa presenta 
unes franges rugoses cada 0,30 m per evitar relliscades. La 
rampa només disposa de passamans a un dels costats.

Proposem la col·locació de passamans a ambdós costats de la 
rampa, de disseny anatòmic, i que s'allarguin 0,25 m al inici i fi 
de la rampa.

La sala polivalent i les oficines es troben a un mateix nivell, 
que és el mateix que l'entrada lateral. Els espais de circulació 
són amples i davant de les portes és possible inscriure un 
cercle de diàmetre 1,50 m. 
Les portes de les oficines, són d'una fulla que permet un pas 
lliure de 0,90 m d'ample i els tiradors són de tipus palanca. 
La porta de la sala polivalent està formada per dues fulles que 
permeten un pas lliure de 0,80 m d'ample i els tiradors són de 
palanca. 
A la sala polivalent existeix una tarima de 0'30 m d'alçada. 
Existeix un graó i una rampa d'accés a la tarima. La rampa té 
una longitud de 4 m, una amplada de 1,20 m, i una pendent 
del 7%. La rampa no disposa de passamans. 

Proposem la col·locació de passamans a ambdós costats, de 
disseny anatòmic, i d'un sòcol  de 5 cm d'alçada mínima. 

CONSERVATORI:
En aquesta planta existeixen un parell de sales del 
Conservatori, un magatzem i la sala de professors.
Els espais de circulació són amplis i lliure d'obstacles, i 
permeten inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m davant de les 
portes.
Totes les portes d'aquesta zona són d'una fulla que permet un 
pas lliure de 0,80 m d'ample mínim i els tiradors són de tipus 
palanca. Les sales es troben identificades per mitjà d'un cartell 
al costat de les portes.
En sala de professors existeix una rampa, de longitud 4,20 m, 
una amplada de 0,95 m i una pendent

Proposem la col·locació de passamans al costat on no n'hi ha. 
I també proposem la col·locació d'un sòcol de 5 cm d'altura 
mínim, al costat on es troba el desnivell. 
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Entrada cambra higiènica adaptada

Cambra higiènica adaptada

Cambra higiènica adaptada

Portes d'entrada a sala de butaques

Serveis higiènics:
En aquesta planta existeix una cambra higiènica adaptada 
davant del nucli de comunicació vertical, i es troba 
senyalitzada com a tal.
La porta de la cabina obre cap a dins, permet un ample de pas 
lliure de 0,90 m i els tiradors són de tipus palanca. Davant de 
la porta és possible inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m, tot 
i que l'espai és ocupat per l'escombrada de la porta d'accés al 
nucli vertical de comunicació vertical. 
A l'interior de la cabina és possible inscriure un cercle de 
diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles, i al costat de l'inodor 
existeix un espai lliure d'amplada 0,80 m, per a la transferència 
lateral. L'inodor disposa de dues barres de suport, i la dels 
costat de l'espai d'apropament és batent.
El rentamans no presenta peu ni mobiliari, permetent 
l'apropament de persones amb cadira de rodes, i la part 
superior està situat a 0,85 m d'altura. L'aixeta és de tipus 
monomando. El cantell inferior del mirall es troba situat a 0,90 
m d'altura.

Proposem eliminar la porta d'accés al nucli de comunicació 
vertical, ja que obstaculitza l'accés a la cambra higiènica i 
creiem que no té cap ús funcional. 
Proposem la col·locació d'un timbre d'emergència situat a 
l'espai d'apropament lateral de l'inodor, a 0,90 m d'altura. 

Planta primera:
Comunicació horitzontal:

TEATRE:
En aquesta planta es troba el hall i la sala de butaques, un 
nucli de serveis higiènics i l'escenari. Aquesta zona es troba a 
un únic nivell. 
El hall és un espai diàfan i lliure d'obstacles, i en qualsevol 
punt és possible inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m.
Les portes d'entrada al hall són de dues fulles de vidre que 
permeten un pas lliure de 0,90 m cada una. Les portes de 
vidre estan senyalitzades per una franja de color contrastat de 
0,30 m d'ample que inclou el logo de l'edifici, a 1,40 m d'altura.
Les portes d'entrada a la sala de butaques estan formades per 
dues fulles que permeten un pas lliure de 0,90 m d'ample cada 
una. 
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Sala de butaques

Detall plaça reservada

Escenari

Aula musical

La sala de butaques es troba amb desnivell per facilitar la visió 
des de totes les butaques. No existeix replà superior, el 
desnivell comença just al llindar de la porta, i en la part inferior, 
si que existeix replà, entre l'escenari i la primera fila de 
butaques de profunditat 1,00 m. La distribució de les butaques 
es fa partir de dos passadissos laterals de 1,10 m d'ample. 
Existeixen quatre places reservades per a persones amb 
cadira de rodes, situades simètricament, a la tercera fila i a la 
penúltima fila. Les places es troben senyalitzades per mitjà del 
símbol internacional d'accessibilitat pintat al paviment, les 
seves dimensions no estan senyalitzades, i es troben amb la 
mateixa pendent que la resta de platea. 

Proposem senyalitzar la ocupació de les places reservades en 
el paviment, i que tinguin unes dimensions mínimes: 0,80 m 
d'amplada i 1,20 m de profunditat, eliminant alguna de les 
butaques existents per tal complir les dimensions. 
A més, proposem modificar el pendent del paviment en l'espai 
ocupat per les places reservades, per tal que aquestes places 
es trobin en un pla horitzontal. 
Així mateix, els seients situats en els passadissos, 
susceptibles de ser usats per usuaris de cadires de rodes, han 
de tenir els recolzabraços d'aquell lateral abatible. 

L'escenari es troba situat a 0,90 m d'altura respecte la sala de 
butaques. Per accedir-hi només existeix una escala lateral, de 
5 graons de dimensions 0,26 x 0,21 m, i ocasionalment, 
existeix una escala mòbil col·locada a la sala de butaques.

Proposem modificar el nucli de serveis higiènics i el taller 
d'utilleria, per tal de construir un itinerari adaptat des del pati 
de butaques fins l'escenari. 

CONSERVATORI:
En aquesta planta existeixen tres aules. 
Els espais de circulació són amplis i lliure d'obstacles, i 
permeten inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m davant de les 
portes.
Totes les portes de les aules d'aquesta zona són d'una fulla 
que permet un pas lliure de 0,90 m d'ample mínim i els tiradors 
són de tipus palanca. Les aules es troben identificades per 
mitjà d'un cartell al costat de les portes.
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Distribuïdor nucli serveis higiènics

Sales de control

Sales de control

Cambra higiènica camerinos

Serveis higiènics:
En aquesta planta existeix un nucli de serveis higiènics, format 
per dos grups, un per a dones i un per a homes. En cap 
d'aquests nuclis existeix una cabina adaptada. 

Tal com hem comentat en l'apartat anterior, aquest nucli es 
veuria modificat per la construcció d'un itinerari adaptat a 
l'escenari.

Planta segona:
Comunicació horitzontal:
TEATRE:
En aquesta planta es troben els camerinos, i les sales de 
control de llum i so. Aquesta zona es troba a un únic nivell. 

Les portes de les sales de control de llum i so són d'una fulla 
que permeten un pas lliure de 0,80 m i els tiradors són de tipus 
palanca. Davant de les portes és possibles inscriure un cercle 
de diàmetre 1,50 m. A l'interior de les sales de control existeix 
una cabina higiènica, no adaptada. 

Existeixen dos camerinos i tres cabines higièniques. Les 
portes dels camerinos i les cabines higièniques són d'una fulla 
i permeten un pas lliure de 0,70 m d'ample i els tiradors són de 
tipus palanca. 
Les cambres higièniques són de dimensions reduïdes i cap 
d'elles es troba adaptada. 
Els camerinos estan formats per una zona de vestidor i 
maquillatge, i una zona de dutxes. Les dutxes es troben 
aixecades 0,18 m d'altura respecte el paviment. 

Proposem la redistribució de les cabines higièniques per tal 
d'incloure una cambra higiènica adaptada. 
Per tal de considerar una cambra higiènica adaptada aquesta 
ha de complir les següents consideracions. 
La porta de la cabina ha de permetre un ample de pas lliure de 
0,90 m i els tiradors ser de tipus pressió o palanca. A l'interior 
de la cabina ha de ser possible inscriure un cercle de diàmetre 
1,50 m lliure d'obstacles, i al costat de l'inodor ha d'existir un 
espai lliure d'amplada 0,80 m, per a la transferència lateral. 
L'inodor ha de disposar de dues barres de suport, i la dels 
costat de l'espai d'apropament ser batent.
El rentamans no ha de presentar peu ni mobiliari inferior, per 
permetre l'apropament de persones amb cadira de rodes, i la 
part superior ha d'estar situada a 0,85 m d'altura. L'aixeta ha 
de ser de tipus monomando.
El cantell inferior del mirall s'ha de situar a 0,90 m d'altura, i 
tots els accessoris s'han de trobar entre 0,40 m i 1,40 m 
d'altura. 
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Dutxes camerinos

Camerinos

Aules conservatori

Aules conservatori

Proposem també, l'adaptació dels camerinos, mitjançant la 
modificació de les dutxes. Per tal de considerar una dutxa 
adaptada ha d'existir un espai d'utilització de la dutxa de 
dimensions mínimes de 0,85 m d'amplada i 1,20 m de 
profunditat, a més de l'espai d'apropament lateral. La base ha 
de quedar completament enrassada amb el paviment. Ha 
d'existir un seient abatible i disposar de dues barres de suport, 
i la que esta situada al costat de l'espai d'apropament ha de 
ser batent. 

CONSERVATORI:
En aquesta planta existeixen quatre aules. 
Els espais de circulació són amplis i lliure d'obstacles, i 
permeten inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m davant de les 
portes.
Totes les portes de les aules d'aquesta zona són d'una fulla 
que permet un pas lliure de 0,90 m d'ample mínim i els tiradors 
són de tipus palanca. Les aules es troben identificades per 
mitjà d'un cartell al costat de les portes.

Planta tercera
Comunicació horitzontal:
TEATRE:
En aquesta planta únicament hi ha les sales de projecció a les 
quals s'hi accedeix directament des de les sales de control de 
llum i so, a través d'unes escales. 

Planta soterrani: 
Comunicació horitzontal:
En aquesta planta existeix un nucli de serveis higiènics format 
per dos grups, un per a dones i un per a homes. En cap dels 
grups existeix una cabina adaptada. 
Aquesta zona es troba a un únic nivell. 
Les portes dels distribuïdors són d'una fulla que permeten un 
pas lliure de 0,80 m i els tiradors són de tipus palanca. Davant 
de les portes és possibles inscriure un cercle de diàmetre 1,50 
m.
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Escala principal

Escala principal

Escala hall

Ascensor

Comunicació vertical:
Escales:
Existeixen dues escales d'ús públic, una principal que 
comunica totes les plantes, i una que només comunica el hall 
amb la sala de butaques. 

L'escala principal està formada en la primera planta per tres 
trams, i en la segona planta per dos trams. Els trams són de 
menys de 12 graons seguits i tenen unes dimensions de 0,30 x 
0,17 m. L'escala diposa de passamans a ambdós costats.
La planta primera i segona, la zona del Conservatori es troba a 
mitja planta, i l'ascensor no té parada en aquest nivell, pel que 
hi ha col·locat plataformes elevadores per salvar un tram 
d'escales, en cada planta. 

Proposem la col·locació d'una franja de paviment de color i 
textura diferenciada amb el paviment circumdant, de 
profunditat 0,30 i l'amplada de tot el frontal de l'escala, al inici i 
final d'aquesta. 

L'altra escala, està situada al hall de l'edifici, i comunica 
directament amb el vestíbul de la sala de butaques. Aquesta 
escala està formada per 3 trams, i un total de 24 graons, les 
dimensions dels quals són 0,30 x 0,16 m. L'escala disposa de 
passamans a ambdós costats. 

Proposem la col·locació d'una franja de paviment de color i 
textura diferenciada amb el paviment circumdant, de 
profunditat 0,30 i l'amplada de tot el frontal de l'escala, al inici i 
final d'aquesta.

Ascensor:
Existeix un ascensor que comunica ambdues plantes. 
L'ascensor té una capacitat de 8 persones, i unes dimensions 
de 1,20 m en el sentit perpendicular i 1,80 m en el sentit 
d'accés.
Les portes d'accés són automàtiques, permeten un ample de 
pas de 0,80 m, i davant d'elles és possible inscriure un cercle 
de diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles. 
La cabina d'ascensor disposa de passamans.
Les botoneres, tant interior com de replà, estan situades entre 
1,00 i 1,20 m d'alçada, i presenten numeració en relleu i en 
Braille. L'ascensor disposa d'un sistema visual que informa als 
usuaris de les diferents parades. 

Proposem la col·locació al costat de la porta de l'ascensor en 
cada planta, d'un número en alt relleu que identifiqui la planta, 
amb unes dimensions mínimes de 10 x 10 cm i a una alçada 
de 1,40 m. 
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Aquests preus fan referència a la base de dades de preus estimatius d'elements d'intervenció per 
a l'elaboració de valoracions estimatives per a la supressió de barreres arquitectòniques en els 
equipaments públics municipals.

Capítol 06 Senyalització tàctil

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.06.02 MI. de senyalització tàctil a l'interior, inclosa la 
preparació. 40,00 55,98 2.239,37

Total capítol 06 2.239,37 €

Capítol 07 Cambres Higièniques

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.07.02 Unitat de bany adaptat, 1.65 x 2.25 m., incloses les obres 
prèvies i les instal·lacions. 1,00 5.374,49 5.374,49

E.07.06 Unitat d'adaptació d'una dutxa existent, inclosa la 
modificació instal·lacions. 1,00 1.119,69 1.119,69

E.07.13 Unitat col·locació de seient dutxa.
Incloses les obres prèvies i les instal.lacions. 1,00 447,87 447,87

Total capítol 07 6.942,05 €

Capítol 08 Portes

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.08.15 Unitat de supressió de porta existent.
Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1,00 335,91 335,91

E.08.17 Unitat de porta 90 cm. + fulla de dim. variable segons 
amplada. Incloses la col.locació i les obres prèvies. 1,00 1.036,75 1.036,75

Total capítol 08 1.372,65 €



Capítol 12 Obres de redistribució

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.12.05 MI. de baixada de taulell existent.
Inclosos els acabats i les obres prèvies. 1,00 447,87 447,87

E.12.14 Unitat de modificació de pati de butaques per crear 
places per a cadires de rodes. 4,00 223,94 895,75

E.12.24 M2. obres de redistribució, inclosos els acabats i les 
obres prèvies. 25,00 1.119,69 27.992,14

Total capítol 12 29.335,76 €

Capítol 13 Passamans

Codi Descripció del concepte Amid. Preu partida Total
Eu. Eu.

E.13.01 MI. de passamà metàl·lic o de fusta cargolat a la paret. 28,00 55,98 1.567,56

Total capítol 13 1.567,56 €




